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Nowo projektowana instalacja

_ Istniejaca Instalacja

wewnatrz budynku

T wewnatrz budynku

NOWO PROJ. POMPA CIEPLA
z mod. hydraulicznym

(2szt. pompy pd=106kPa,
zbiornik akumulacyjny: 600dm3,
4szt. sprezarki)

Moc chtodnicza: 165,0 kW

Moc grzewcza: 148,2 kW
medium: glikol propylenowy 30%
temp. grzanie: 45°C/40,6°C
temp. chtodzenie: 7°C/12°C
zasilanie: 63,9kW, 3x400V
masa: 2370kg
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MIEJSCE WSPAWANIA DO
ISTNIEJACEGO ODCINKA

ISTNIEJACA RAMA WSPORCZA

7 UWAGA

BUDYNEK MAGAZYNOWY Z CZYTELNIA

GDANSK, UL. WALOWA
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